
Liite 1. Ulkovalaistuksen himmennystaulukko, katu- ja viheralueet

Katu- ja viheralueet, ledivalaisimet
Ledivalaisimien ohjaus toteutetaan 2-portaisesti alla olevien kellonaikojen mukaan. Katu- ja viheralueilla käytetään yhtä himmennysprofiilia
valaistusluokasta riippumatta. Kellonajat ohjelmoidaan talviaikaan. Ledivalaisimen liitäntälaitteeseen ennakkoon ohjelmoidussa ohjauksessa,
kellonajat määräytyvät yleensä laskennallisen keskiyön mukaan, joka on Helsingissä keskimäärin noin 00:25.
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Kellonaika, alkava tunti

Kaikki P-luokat

Mitoittava valaistusluokka Mitoittavasta valaistusluokasta jäljelle jäävä keskimääräinen luminanssi %

Kaikki M-luokat ja C-luokat

Mitoittavasta valaistusluokasta jäljelle jäävä keskimääräinen valaistusvoimakkuus %Mitoittava valaistusluokka


